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Aparamenta: Se equipará completamente la Calle 1, y 
en la Calle 2 se equipará la posición de Línea Aguayo.

El auto transformador AT-1 a instalar estará compues-
to por 3 unidades monofásicas de relación 400/230 +/- 
15% 26,4 kV y potencia unitaria de 200/200/70 MVA.

El nuevo parque a 400 kV se construirá sobre estruc-
turas metálicas y fundaciones de hormigón, construyén-
dose, además, un edificio de 230 metros cuadrados de 
superficie aproximada, que albergará los equipos de co-
municaciones, la unidad central y monitores del sistema 
de control digital, los equipos de cargador-batería, cua-
dros de servicios auxiliares de corriente continua y de 
corriente alterna y las centralitas de alarma de los siste-
mas de seguridad y antiintrusismo.

La finalidad de la instalación es la de garantizar la 
alimentación al mercado de Cantabria directamente des-
de la red de transporte a 400 kV, a través del nodo princi-
pal de dicha red de transporte en la Comunidad Autóno-
ma, cubriendo el déficit existente tanto en Santander 
capital y su periferia industrial, como en Cantabria en 
general; garantizar la incorporación a la red de transporte 
de la evacuación de energía eléctrica generada en 
Asturias, así como el abastecimiento al mercado del País 
Vasco, lo que conlleva, a su vez, una importante reduc-
ción de las pérdidas de transportes; y posibilitar el futuro 
apoyo del mallado para la incorporación de la energía 
que se producirá con motivo de la puesta en servicio de la 
proyectada central de ciclo combinado de 800 MW, a 
instalar en Requejada.

2. No pronunciarse sobre la declaración de utilidad 
pública, al corresponder al Consejo de Ministros la Reso-
lución del expediente, ante la oposición del Ayuntamien-
to de Penagos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
148 del real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta instalación no podrá comenzarse a construir 
mientras no cuente el peticionario de la misma con la 
declaración, en concreto, de utilidad pública y con la 
aprobación del proyecto de ejecución.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario General de 
Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con estableci-
do en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 6.388/06. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Alicante, dependencia del Área de In-
dustria y Energía, relativa a la solicitud de auto-
rización administrativa, declaración de utilidad 
pública, en concreto y aprobación del Proyecto de 
la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, entre la 
S.T. Novelda y la línea a 220 kV Benejama-Pe-
trer.

A los efectos establecidos en los artículos 125 y 144 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones eléctricas en concordancia con 
los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, 
del Sector Eléctrico, y a lo preceptuado en el artículo 13 
del Real Decreto 1131/1988, de 30 septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental, se somete a información pública 
la petición de autorización y declaración en concreto de 
utilidad pública de la siguiente instalación: Proyecto de 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la ley 4/
1999, de 13 de enero, y en el artículo 14. 7 de la ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

Madrid, 19 de enero de 2006.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

la línea  eléctrica a 220 kV, doble circuito, entre la S.T. 
Novelda y la línea a 220 kV Benejama-Petrer, cuya des-
cripción es la siguiente:

a) Expediente: 8155/05.
b) Peticionario: Infraestructuras de alta tensión, S.A 

(INALTA), con domicilio en calle Ausó y Monzó, 16, 
edificio Hispania, 7.ª planta, 03006 Alicante.

c) Emplazamiento: Términos municipales de No-
velda y Monforte del Cid, en la provincia de Alicante.

d) Finalidad: Mejorar la fiabilidad del suministro 
eléctrico en la provincia de Alicante.

e) Características principales:

Tensión nominal: 220 kV.
Tramo aéreo:

Longitud de la línea: 7,695 km.
Conductores: Aluminio-acero de 381 mm2 de sección, 

tipo LA-380 (Duplex-gull).
Apoyos: 23 apoyos metálicos.
Aislamientos: Cadena de composite tipo 

U120RB220P+AR1.

Tramo subterráneo:

Longitud de la línea: 0,922 km.
Conductores: Cobre de 2.000 mm2 de sección, tipo 

Aislamiento seco.
Aislamientos: XLPE tensión nominal 127/220 kV. 

f) Presupuesto: 3.763.604,30 euros.
g) Afecciones: Relación de bienes y derechos afec-

tados aneja.

Lo que se hace  público para que pueda ser examinado 
el proyecto de la instalación en esta Dependencia del 
Área de Industria y Energía, avenida Federico Soto, 11, 
Alicante y formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas por duplicado y en el plazo de veinte días na-
turales, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio.

Alicante, 19 de enero de 2006.–El Jefe de la Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, Alonso Francisco 
Muñoz Gámez. 
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